
Наименование 

объекта
Зона деятельности

Наименование/вид 

оборудования

Начало проведения 

работ

Окончание 

проведения работ

Количество 

дней 
Вид планируемых работ

Примечания (отметка о 

проведении работ сторонними 

организациями)

ТП1042 г.Тюмень ТП-1042 ТР-р 23.01.12г. 13-30 23.01.12г. 1 Переключение цапфы тр-ра в положение 5

ТП-1043 г.Тюмень ТП-1043 КЛ 01.02.13г. 11-20 01.02.12г. 17-06 1 Вышла из строя концевая муфта КЛ-10кВ в ТП-571 

ТП-1043, 843, 928 г.Тюмень ТП-1043, 843, 928 07.02.12г. 10-45 07.02.12г. 11-45 1 Работы в РП-4

осуществляет персонал ОАО 

"СУЭНКО"

ТП-1042 г.Тюмень ТП-1042 13.02.12г. 10-00 13.02.12г. 16-15 1 Работы на Ф."Дом отдыха"

осуществляет персонал ОАО 

"СУЭНКО"

ТП1045 г.Тюмень ТП-1043 КЛ 01.02.13г. 11-21 01.02.12г. 17-07 1 Вышла из строя концевая муфта КЛ-10кВ в ТП-572

ТП-763 Тюменский р-н ТП-763 14.02.12г. 09-30 14.02.12г. 11-45 1 Пропала фаза в РУ-0,4кВ

ТП-1С г.Тюмень ТП-1С 29.02.12г. 10-00 29.02.12г. 17-00 1

Профилактические работы со стороны "Суэнко" по ф. 

"ТЭМ"

осуществляет персонал ОАО 

"СУЭНКО"

ТП-1193 г.Тюмень ТП-1193 07.03.12г. 10-30 07.03.12г. 1

Возможные отключения со стороны ТП-936 с8 по 

11.03.12г.

ТП-945 г.Тюмень ТП-945 07.03.12г. 10-55 07.03.12г. 10-55 1 Возможны отключения с 8 по 11.03.12г.

ТП-1193 г.Тюмень ТП-1193 28.03.12г. 12-35 28.03.12г. 1 ВН-10кВ со стороны ТП-605  отключен кабель заземлен.

ТП-1320 г.Тюмень ТП-1320 06.04.12г. 15-30 12.04.12г. 20-00 6 Неисправность кл-10кВ

ТП-1193 г.Тюмень ТП-1193 20.05.12г. 19-00 20.05.12г. 19-41 1 Переключения

ТП-763 Тюменский р-н ТП-763 01.06.12г. 22-29 01.06.12г. 23-30 1 Отключилось электроснабжение

ТП-763 Тюменский р-н ТП-763 10.06.12г. 19-15 10.06.12г. 21-20 1

Отключилось электроснабжение на вводе №1 

Ф."Домостроитель"

Тюменьавтодетал

ь г.Тюмень ТП-Тюменьавтодеталь 12.06.12г. 08-00 12.06.12г. 14-00 1 Неисправность на отпайке "Дантист"

ТП-1193 г.Тюмень ТП-1193 14.06.12г. 08-00 14.06.12г. 1 Переключения

ТП-976 г.Тюмень ТП-976 14.06.12г.20-05 14.06.12г. 1 Предстоящее отключение на РП-41 С.Ш. 1

ТП-976 г.Тюмень ТП-976 15.06.12г. 08-00 15.06.12г. 1 Тр-р  №1 переключен на ввод №2

ТП-1320 г.Тюмень ТП-1320 18.06.12г. 11-20 20.06.12г. 14-49 2 Отключилось электроснабжение по вводу №2

ТП-1193 г.Тюмень ТП-1193 19.06.12г. 10-11 19.06.12г. 12-16 1 Отключилось электроснабжение на вводе №1 от ТП-605

Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным

стандартам качества, включая информацию:

О плановых и аварийных отключениях

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов 

ООО "Транзит-Электро-Тюмень"  2012 год



ТП-976 г.Тюмень ТП-976 22.06.12г. 22-44 22.06.12г. 1 Подано питание с РП-41 на ввод №1

ТП-1193 г.Тюмень ТП-1193 23.06.12г. 18-50 23.06.12г. 1

Аварийное отключение по двум вводам , питание 

отсутствовало менее часа

ТП-976 г.Тюмень ТП-976 25.06.12г. 08-20 29.06.12г. 08-36 4 Плановые работы на РП-41

ТП-843 г.Тюмень ТП-843 12.07.12г. 09-00 12.07.12г. 10-00 1 Работы на ТП-623

осуществляет персонал ОАО 

"СУЭНКО"

ТП-928 г.Тюмень ТП-928 12.07.12г. 11-00 12.07.12г. 15-30 1 Работы на ТП-623

осуществляет персонал ОАО 

"СУЭНКО"

ТП-1С г.Тюмень ТП-1С 13.07.12г. 10-00 13.07.12г. 19-00 1 Неисправность ВЛ-10кВ

ТП-976 г.Тюмень ТП-976 29.07.12г. 20-13 29.07.12г. 1 Отключить ВН-10кВ 1 с.ш. 30.07.12г. К 09-00

ТП-976 г.Тюмень ТП-976 30.07.12г. 08-14 30.07.12г. 16-00 1 Плановое отключение

Тп-976 г.Тюмень ТП-976 01.08.12г. 09-50 01.08.12г. 1

Отключение электроснабжения  02.08.12г. С 10-00 до 17-

00

ТП-992 Тюменский р-н ТП-992 01.08.12г. 11-30 03.08.12г. 16-34 2 Неисправность на линии от ТП-617 в сторону ТП-23а

ТП-763 Тюменский р-н ТП-763 03.08.12г. 15-15 03.08.12г. 1 Ввод №2 ТР-р №2 в работе

ТП-976 г.Тюмень ТП-976 07.08.12г. 11-15 08.08.12г. 16-32 1 Переключения по вводам работы на РП-41

осуществляет персонал ОАО 

"СУЭНКО"

ТП-976 г.Тюмень ТП-976 16.08.12г. 12-30 23.08.12г. 16-40 7

Неисправность кабельной линии  по вводу№1 отРП-41 

с.ш. 1 яч. №3, Фазировка.

осуществляет персонал ОАО 

"СУЭНКО"

ТП-763 Тюменский р-н ТП-763 03.09.12г. 11-00 04.09.12г. 1 Аварийное отключение Ф."Муллаши"

ТП-1С г.Тюмень ТП-1С 17.09.12г. 08-29 17.09.12г. 11-40 1 Перегорели вставки 10кВ

Ф."Тура-1" и 

"Тура-2" Кредо г.Тюмень Фидера 22.10.12г. 09-00 22.10.12г. 13-00 1 Плановое отключение для производства работ ОАО"Тюменьэнерго"

ТП-1320 г.Тюмень ТП-1320 23.10.12г. 22-21 23.10.12г. 22-46 1 Произошло отключение ввода №2

ТП-843 г.Тюмень ТП-843 24.10.12г. 13-45 24.10.12г. 14-52 1 Отключение электроснабжения  

ТП-976 г.Тюмень ТП-976 07.11.12г. 08-06 07.11.12г. 1 Возможно отключение электроснабжения обрыв в линии

ТП-976 г.Тюмень ТП-976 08.11.12г. 08-29 08.11.12г. 1

Отключение электроснабжения с 13-00 до 17-00 

повреждение ЛЭП

Тюменьавтодетал

ь г.Тюмень ТП-Тюменьавтодеталь 11.11.12г. 18-20 11.11.12г. 21-00 1 Обслуживание фидера ООО"Тарманская-Центральная"

ТП-1 "Кредо" г.Тюмень ТП-1 "Кредо" 12.11.12 г. 08-30 12.11.12г. 13-40 1

Отключение электроснабжения  Ф."Тура-1", Аварийное 

состояние. РемЭнергоСтройСервис 

ТП-1С г.Тюмень ТП-1С 13.11.12г. 10-10 13.11.12г. 10-25 1 Автоматическое отключение

ТП-843, 928 г.Тюмень ТП-843, 928 27.11.12г. 07-20 28.11.12г. 22-05 1 Неисправна КЛ-10кВ ТП-843

ТП-992 Тюменский р-н ТП-992 05.12.12г. 08-55 05.12.12г. 10-13 1 Отключение электроснабжения ОАО"Тюменьэнерго"

ТП-992 Тюменский р-н ТП-992 06.12.12г. 11-20, 11-43 06.12.12г. 13-15, 14-00 1 Переключения в сетях "Тюменьэнерго"

ТП-945 г.Тюмень ТП-945 27.12.12г. 15-30 27.12.12г. 18-20 1

Пропало электроснабжение ж/д Мельничная 8, сгорели 

плавкие вставки


